Koszalin, styczen 2017r.

KOMUNIKAT
O JAKOSCI WODY W SYSTEMIE WODOCIAGOWYM
MIEJSKICH WODOCIAGOW I KANALIZACJI
W KOSZALINIE ZA DRUGIE POEROCZE 2016

Zgodnie z Ustawq z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (art. 12 ust.5).

W ramach nadzoru nad jakoscia wody, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakos$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) prowadzona
jest w Spotce Miejskie Wodociagi i Kanalizacja biezaca, wewnetrzna kontrola
jakosci wody. Procesowi kontroli podlega pobieranie probek wody, oznaczanie
parametrow fizykochemicznych 1 mikrobiologicznych wody oraz analiza danych
w celu oceny ich zgodnosci z obowigzujacymi wymaganiami prawnymi.
Laboratorium Badania Wody poprzez rutynowa, regularng kontrole jakosci
wody ma za zadanie potwierdzi¢, ze uymowana, uzdatniana i przesylana woda
poprzez system sieci wodociggowe] spetnia  wymagania wynikajace
Z przepisow prawa.

Roéwnolegle, biezacy nadzor nad jakoscig wody sprawujg organy Panstwowej
Powiatowej Inspekcji Sanitarnej. Orzeczenia Panstwowej Powiatowej Inspekcji
Sanitarnej potwierdzity, ze jako$¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W drugim poétroczu 2016 roku przeprowadzono 999 analiz probek wody,
pobranych z koszalinskiego systemu zaopatrzenia w wodg.

Zgodnie z analiza wynikow badan, niektére wyniki zestawiono
w zalaczonych tabelach. Informujemy, ze woda dostarczana naszym
Klientom spelnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.



Jako$¢ wody z ujeé¢ koszalinskiego i mostowskiego w Il pétroczu 2016r.

Tabelanr 1

Parametry wody podawane do koszalinskiego

systemu dystrybucji Najwyzsze
dopuszczalne
Parametr T T .
Woda z ujecia Woda z ujecia steZenie
w Koszalinie w Mostowie TR AL NI
/uzdatniona/ /uzdatniona/
pH 74 7,9 6,5-9,5
Metnos¢
[NTU] <0,20 <0,20 1
Przewodnos¢ w 25 °C 739 391 2500
[uS/cm]
Zelazo /Fe/ <70 <70 200
[ng /1]
Mangan /Mn / <30 <30 50
[ng /1]
Amonowy jon / NH4"/
[mg /1] <030 <0,30 0,50
Azotany /NOs/ .
[mg /1] <040 0,68 50
Azotyny /NO;/ *
[mg /1] <0,02 <0,02 0,10
Chlorki /CI +/
[mg /1] 35,8 8,8 250
Siarczany /SO4*/
[mg /1] 127 <10 250
Twardo$¢ ogélna
/w przeliczeniu na CaCOs/ 368 157 60-500
[mg /1]
Barwa
[mg/1] Pt <5 <5 Akceptowalna
Akceptowalny Akceptowalny
Smak /bez nieprawidlowych zmian/ /bez nieprawidlowych zmian/ Akceptowalny
Zapach Akceptowalny Akceptowalny Akceptowalny

/bez nieprawidtowych zmian/

/bez nieprawidtowych zmian/

*Nalezy spetni¢ warunek: [ azotany ]/50 + [ azotyny ]/3 < 1

W Zalaczniku nr 1 (tabela nr 2) i Zalaczniku nr 2 (tabela nr 3) przedstawiono wyniki badan
wody u koszalinskich odbiorcow.




Jako$¢ wody w poszcezegolnych punktach sieci wodociagowej w 11 pélroczu 2016r.

Tabelanr 2

Zatacznik nr 1

Géra BoWiID Komora Powstancow doN;a;VzﬁzzI;e
I ] ] 3
Parametr Filtrowa Chelmska LI E) Mﬂ HLLY el stezenie
anowo P
wskaznikow
INDS
pH 7,7 7,7 7,2 7.8 78 7.8 6,5-9,5
Przewodnosé
w25 °C 388 406 812 320 320 319 2500
[uS/em]
Twardos¢ ogélna
/w przeliczeniu -
na CaCO4/ 190 205 348 144 192 60-500
[mg /1]
Zelazo ogolne /Fe/ <70 ) <70 ) . <70 200
[ng /1]
Mangan /Mn / <30 : <30 : - <30 50
[ng /1]
Amonowy jon
INH4*/ <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 0,50
[mg /]
Azotany /NOsz/ - .
[mg /1] 0,58 - 0,62 - 0,55 50
Azotyny /INO2/ ) ) - *
[mg /1] <0,02 <0,02 <0,02 0,50
Chlorki /CI -/ -
[mg/l] 12,5 - 44,0 - 76 250
Siarczany /SO4%/ }
[mg/1] 28 - 134 - 43,7 250
Barwa <5
[mg/1] Pt 5 <5 <5 <5 <5 Akceptowalna
Metnos¢é <0.20
INTU / 0,50 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 1
Akceptowalny/ Akceptowalny/ Akceptowalny/ Akceptowalny/ Akceptowalny/ Akceptowalny/
bez bez bez bez bez bez
Smak nieprawidlowych nieprawidtowych nieprawidtowych nieprawidlowych nieprawidtowych nieprawidlowych Akceptowalny
zmian/ zmian/ zmian/ zmian// zmian// zmian/
Akceptowalny/ Akceptowalny/ Akceptowalny/ Akceptowalny/ Akceptowalny/ Akceptowalny/
bez bez bez bez bez bez
ZapaCh nieprawidlowych nieprawidtowych nieprawidtowych nieprawidlowych nieprawidlowych nieprawidlowych Akceptowalny
zmian/ zmian/ zmian/ zmian/ zmian/ zmian/

*Nalezy spetni¢ warunek: [ azotany ]/50 + [ azotyny ]/3 <1

Kierownik Laboratorium Badania Wody

Alicja Pszczotkowska




Jakos¢ wody w poszczegolnych punktach koszalinskiej sieci wodociagowe;j

Tabelanr 3

Zakacznik nr 2

Najwyzsze
iy Komora Powstancow dopuszczalne
Parametr Filtrowa Chelor:s‘ka Podgérna 31000 Wielkopolskich stezenie
Manowo wskaznikow
/INDS
Ol6w /Pb/ <4.0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <10
[ng/l]
Kadm /Cd/
[ng/| <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 3
ng
1[?57}]1 /Cu/ <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 0,0085 <2,0 9722
Chrom /Cr/ <40 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <50
[ng/l]
Rteé /Hg/ <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <1
[ng/]
Séd /Na/ 7,77 9,71 21,8 7,02 8,57 <200
[mg/l]
Glin /Al/ <100 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <200
[ng/]
Nikiel /Ni/ <50 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <20
[ng/]
Arsen /As/ <10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <10
[ng/l]
Selen /Se/ <20 <2,0 <2,0 <2,0 <20 <10
[ng/]
Antymon /Sb/ <10 <10 <1,0 <1,0 <1,0 <5
[ng/l]
Bor /B/ < 0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <10
[mg/l]
Ogolny wegiel organiczny bez
JOWO! <1,0 1,0 14 <10 <10 nieprawidiowych
(ma/l] zmian ©723
F|u0rk| /F-/ 0’15 <0’10 <0’10 0,15 0,12 S 195
[mg/l]
Bromiany <50 <5.0 <50 <5,0 <5,0 <1072

[ng/]




Cyjanki
[ng/

<15

<15

<15

<15

<15

Benzo(a)piren
[ng/]

< 0,006

<0,006

<0,006

<0,006

<0,006

Benzo(b)fluoranten
[ug/]

< 0,006

<0,006

<0,006

<0,006

<0,006

Benzo(k)fluoranten
[ng/

< 0,006

<0,006

<0,006

<0,006

<0,006

Benzo(ghi)perylen
[ng/]

< 0,006

<0,006

<0,006

<0,006

<0,006

Indeno(1,2,3-cd)piren
[ng/1]

< 0,006

<0,006

<0,006

<0,006

<0,006

Suma wielopier$cieniowych
weglowodoréw

aromatycznych /WWA/
[ng/]

< 0,024

<0,024

<0,024

<0,024

<0,024

< 0’10 8)z.2

Akryloamid
[ng/1]

< 0,075

<0,075

<0,075

<0,075

<0,075

< 0’10 1)z2

Epichlorohydryna
[ng/l]

< 0,060

<0,060

<0,060

<0,060

<0,060

< 0,10 1)z2

Chlorek winylu
[ug/]

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

< 0,50 1),4)z2

1,2-dichloroetan
[ng/1]

<0,90

<0,90

<0,90

<0,90

<0,90

Trichlorometan
(Chloroform)

[mg/l]

< 0,004

<0,004

<0,004

<0,004

<0,004

Tribromometan
(Bromoform)

[ng/1]

< 4,00

<4,00

<4,00

<4,00

<4,00

Dibromochlorometan
[ng/1]

<4,00

<4,00

<4,00

<4,00

<4,00

Bromodichlorometan
[ma/1]

< 0,004

<0,004

<0,004

<0,004

<0,004

<0,015

Suma trihalometanéw
ITHM/

[ng/]

<16

<16

<16

<16

<16

<100 3)i9)z2

Suma trichloroetenu

i tetrachloroetenu
(suma trichloroetylenu
i tetrachloroetylenu)

[ng/1]

< 2,00

<2,00

<2,00

<2,00

<2,00

Benzen
[ng/1]

<0,50

<0,50

<0,50

<0,50

<0,50




4,4’-DDD(Pestycyd)

<0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,10 922
[ng/l]
?:‘g’/-uDDE (Pestycyd) < 0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,10 922
‘[‘;:g/-llD oT Pestyeve) <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,10 922
?!'Lfga/i]HCH (Pestycyd) <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,10922
E:%HCH (Pestycyd) <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,10 922
gamma-HCH (Lindan)
(Pestycyd) <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,10 922
[ng/l]
‘[j:g/f]'HCH (Pestycyd) | < 0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,10972
Pentachlorobenzen <0020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,10 922
(Pestycyd) [ng/l ’
Heksachlorobenzen <0020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,10 922
(Pestycyd) [ng/l]
f:g/:i/na (Pestyey®d <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,03 9722
l[Duige;ﬂryna (Pestycyd) <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,03 972
E;%yna (Pestycyd) <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,10 922
Aldehyd endryny <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,10 972
(Pestycyd) [ng/l] ’
:;‘;%y”a (Pestycyd) <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,10 922
;Z?f]aCh'or (Pestycyd) | < 0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,03 922
Epoksyd heptachloru <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,03 922
(Pestycyd) [ng/l]
Endosulfan alfa (l) < 0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,10 6) 2.2
(Pestycyd) [ng/l]
Endosulfan beta (I1) <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,10922
(Pestycyd) [ng/]
Siarczan endosulfanu <0020 <0020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,10 922

(Pestycyd) [ng/l]




Metoksychlor <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,10922
(Pestycyd) [ng/l]
Suma pestycydow|[ng/l] <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,50 61722

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenie wskaznikow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2015r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz.1989).

522 Warto$¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscia korozyjna
wody dla rur miedzianych.

623 Nie musi by¢ oznaczany dla produkcji wody mniejszych niz 10000 m3 dziennie.

322 W miarg mozliwosci bez ujemnego wptywu na dezynfekcje powinno dazy¢ si¢ do osiagniecia nizszej wartosci.

8)z2 Warto$¢ oznacza sumg¢ stezen wyszczegdlnionych zwigzkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren.

D22 Warto$¢ odnosi si¢ do stgzenia pozostalosci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami
maksymalnego uwalniania z odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda.

D.422  Warto$¢ odnosi si¢ do stezenia pozostatosci monomeru w wodzie, obliczonego, zgodnie ze specyfikacjami
maksymalnego uwalniania z odpowiedniego polimeru w kontakcie z wodg. Oznaczaé w wodzie przesylanej
instalacjami z polichlorku winylu.

91922 W miare mozliwosci bez ujemnego wptywu na dezynfekcje, powinno dazy¢ sie do osiaggniecia nizszej
warto$ci.Suma THM-warto$¢ oznacza sume stezen zwigzkow: trichlorometan, bromodichlorometan,
dibromochlorometan, tribromometan.

6)z2 Termin ,,pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy,
algicydy, rodentycydy, slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne
metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakcji; oznaczaé jedynie te pestycydy, ktorych wystepowania
w wodzie mozna oczekiwac.

6i7)22

Termin ,,pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy,
algicydy, rodentycydy, slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne
metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakcji; oznaczaé jedynie te pestycydy, ktorych wystepowania
w wodzie mozna oczekiwaé. Warto$¢ stosuje si¢ do kazdego poszczegodlnego pestycydu. W przypadku
aldryny, dieldryny, hepatachloru i epoksydu heptachloru NDS wynosi 0,030 pg/l.

Suma pestycydow oznacza sume¢ poszczegdlnych pestycydow wykrytych i1 oznaczonych ilosciowo
w ramach monitoringu.

Kierownik Laboratorium Badania Wody

Alicja Pszczotkowska




